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熱電併給システム概要 

【ガスエンジン諸元】 

 メーカー： 

 三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株) 

 型式：GS16R2  

 出力：1500kW/台  

 周波数：50Hz 

 ガス消費量：331.3 Nm3/h 

 蒸気回収量：942 kg/h @0.78MPa 

 温水回収量：1796.9 MH/h 

 発電効率：40.1％  

 総合効率：71.1％ 
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最適化プログラム 

経済最適化 

ソリューション提案までのアプローチ 

① サービスメニューの拡充 ② 実運用可能な一連システムの検証 
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蒸気デマンド予測のポイント 

■供給側と需要側のどちら側を予測したいのか目的に応じて選択 

■供給側を予測する際には、需要側の予測に加えてロスを考慮 

供給側 

蒸気ヘッダ 蒸気消費設備 

ロスが発生 

排ガス 
ボイラー 

ガス焚 
ボイラー 
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QX 

輸送ロス 
放熱,ドレン,リーク等 

･･･
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蒸気供給量 蒸気消費量 
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デマンド予測 

【過去】 

電力：2019/2/19-前日予測 

蒸気：2019/1/10-前日予測 

温熱：2019/1/16-前日予測 

 
【将来】 

電力・蒸気・温熱：2019/2/22 

過 去 将 来 

デマンド予測値と実績値を確認！ 将来のデマンド予測値を確認！ 

現在 
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経済最適化モデル 

■シミュレータ及び評価関数と最適化アルゴリズムを組み合わせることで、 

 評価関数（≒コスト）を低減する運転計画が得られる 

■評価関数に実機制約から違反した動きをペナルティとして調整することで、 

 実用可能な計画を得ることが出来る 

最適化アルゴリズム 

評価値を改善するような 

運転計画を算出する 

評価値 

買電量 

買ガス量 

各設備の 

稼働実績 

評価関数 

総コスト 

＋ 

ペナルティ 

要素 

工場シミュレーター 

系統図 

各設備の 

運転計画 

電力 

デマンド 

蒸気 

デマンド 

温水・冷水 

デマンド 

買電価格 

ガス価格 

【最適化計算結果のイメージ図】 
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コジェネボイラ 

貫流ボイラ 

ガイダンス/デマンド予測・各設備の分担計画 

各設備の 

分担計画を表示し 

オペレータを 

サポート！ 

翌日のデマンド予測に基づいて、各設備の分担計画をガイダンス！ 

発電 
買電 

コジェネ冷凍機 

ガス焚冷凍機 

電力デマンド 

蒸気デマンド 

温水デマンド 温水  

蒸気  

電気  
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1号機 

2号機 

3号機 

4号機 

5号機 

6号機 

7号機 

8号機 

9号機 

10号機 

11号機 

12号機 

13号機 

14号機 

15号機 

16号機 

17号機 

エ
ン
ジ
ン 

ガイダンス/エンジン運転計画 

0：停止、 １：定格運転 

設備の 

運転ガイダンスを 

表示し、オペレータ 

をサポート！ 

エンジン台数が多いサイトでは定格運転するエンジンをガイダンス！ 
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予測 + 最適化のご提案 

■デマンド予測 + 経済最適化モデル 

 により、供給設備の 

 運転コストを最小化 

■作業者の練度によらず、一定レベル 

 の予測及び設備の運転計画が可能 

 （技術伝承） 

■オペレータの負荷低減 

供給設備の運転コスト 

従来 

最適化 
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